
1 - Diagnostik und Therapie

2- Pflege

3 - Allgemeine Dienste

4 - Krankenhausmanagement

LEGENDE

0 - ZBV 5 - Ver- und Entsorgung

6 - Forschung, Lehre und Ausbildung

7 - Sonstige Einrichtungen

8 - Technische Gebäudeausrüstung

9 - Verkehrsflächen

Brandschutz Legende Feuerhemmende Wand - F30

Feuerhemmende Wand (Rauchabschnitt)  - F30

Feuerbeständige Brandschutzverglasung - F90

Feuerhemmende Brandschutzverglasung - F30

Bauart Brandwand - BBW

Feuerbeständige Wand - F90

Brandwand - BW
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A A

19,67 m²19,67 m²

Lager MEDGASE
Med. Gase

6150.99.108
MT.3

RH 3,10 m

24,83 m²24,83 m²

Aufenthalt Personal
-

6150.99.115
KT.5

RH 3,10 m

13,59 m²13,59 m²

Lager MT
MT

6150.99.114
MT.2

RH 2,60 m

30,45 m²30,45 m²

Lager Filter
-

6150.99.106
KT.3

RH 3,10 m

62,26 m²62,26 m²

Lager
Kardiotechnik

6150.99.103
KCHT.2

RH 3,10 m

36,71 m²36,71 m²

Reinigungsstützpunkt
zentral

6150.99.102
R.01

RH 3,10 m

21,45 m²21,45 m²

Raum für Reinigungsmaschine
-

6150.99.116
R.13

RH 2,60 m

22,57 m²22,57 m²

Dienstraum - 3AP
Objektleitung/ stellv. Objektleitung

6150.99.117
R.15

RH 3,10 m
22,57 m²22,57 m²

Wartung Anästhesiegeräte
-

6150.99.118
GPZ.1

RH 3,10 m
13,27 m²13,27 m²

Lager
Transplantationsequipment

6150.99.119
KCHT.9

RH 3,10 m

4,10 m²4,10 m²

WC Personal
H

6150.99.120
SAN.99.2

RH 2,70 m

4,10 m²4,10 m²

WC Personal
D

6150.99.121
SAN.99.1

RH 2,70 m

39,13 m²39,13 m²

Werkstatt
Betten

6150.99.122
GPZ.2

RH 3,10 m

19,66 m²19,66 m²

Lager Betten
Werkstatt Betten

6150.99.123
GPZ.3

RH 3,10 m

40,45 m²40,45 m²

Werkstatt MT
MT

6150.99.109
MT.1

RH 3,10 m
31,37 m²31,37 m²

Werkstattstützpunkt Elektro
-

6150.99.110
KT.2

RH 3,10 m
31,37 m²31,37 m²

Werkstattstützpunkt HLS
-

6150.99.111
KT.1

RH 3,10 m
10,40 m²10,40 m²

Archiv
-

6150.99.112
KT.4

RH 2,60 m

14,58 m²14,58 m²

Aufbereitung
Hypothermiegeräte

6150.99.113
KCHT.8

RH 2,60 m

39,49 m²39,49 m²

Lager
-

6150.99.107
K.00.3

RH 3,10 m

18,29 m²18,29 m²

Kühlraum
Verstorbene

6150.99.124
K.00.1

RH 4,58 m

47,52 m²47,52 m²

AWT - V+E UG
-

6150.99.803.B
AWT1.VE.E99

RH 3,10 m

60,37 m²60,37 m²

Verteilerküche
-

6150.99.101
K.00.7

RH 3,10 m

856,56 m²856,56 m²

RLT-Zentrale
RLT-Zentrale II

6150.99.707

RH 4,58 m37,74 m²37,74 m²

Einbringschacht
-

6150.99.707.B

100,22 m²100,22 m²

Druckluftzentrale
Druckluftzentrale 2

6150.99.705

RH 4,45 m

50,70 m²50,70 m²

Druckluftzentrale
Druckluftzentrale 1

6150.99.704

RH 4,45 m

104,89 m²104,89 m²

Rohrpostzentrale
-

6150.99.706

RH 4,03 m

8,62 m²8,62 m²

AV
-

6150.99.751

RH 4,58 m

8,90 m²8,90 m²

SV
-

6150.99.741

RH 4,58 m

7,78 m²7,78 m²

SV
-

6150.99.742

RH 4,58 m

7,67 m²7,67 m²

AV
-

6150.99.752

RH 4,58 m

69,26 m²69,26 m²

Sprinklerzentrale
-

6150.99.703

RH 4,58 m

38,12 m²38,12 m²

LAN-HV
LAN-HV-1

6150.99.104

RH 4,58 m
15,43 m²15,43 m²

Zentrale Gasversorgung
-

6150.99.105.C

RH 4,58 m

743,50 m²743,50 m²

RLT-Zentrale
RLT-Zentrale I

6150.99.702

RH 4,58 m

11,52 m²11,52 m²

RLT-Schachtraum
-

6150.99.733.A

RH 4,58 m

5,78 m²5,78 m²

AV
-

6150.99.753

RH 4,58 m
5,78 m²5,78 m²

SV
-

6150.99.743

RH 4,58 m

5,06 m²5,06 m²

Schachtraum Kalt
-

6150.99.713

RH 4,58 m

4,26 m²4,26 m²

RLT-Schachtraum
-

6150.99.733

400,13 m²400,13 m²

Heizungszentrale
-

6150.99.709

RH 4,58 m

314,20 m²314,20 m²

Kältezentrale
-

6150.99.710

RH 4,58 m
272,85 m²272,85 m²

Sanitärzentrale
-

6150.99.711

RH 4,58 m

401,46 m²401,46 m²

RLT-Zentrale
RLT-Zentrale IV

6150.99.712

RH 4,58 m

15,80 m²15,80 m²

RLT-Entrauchung
-

6150.99.717.B

RH 4,58 m

34,91 m²34,91 m²

Einbringschacht
-

6150.99.717.C

57,08 m²57,08 m²

Einbringschacht
-

6150.99.717.D

59,92 m²59,92 m²

Einbringschacht
-

6150.99.737.B

36,68 m²36,68 m²

Einbringschacht
-

6150.99.737.A

8,92 m²8,92 m²

SV
-

6150.99.749

RH 4,40 m
8,33 m²8,33 m²

AV
-

6150.99.759

RH 4,40 m

19,18 m²19,18 m²

Einbringschacht
-

6150.99.702.A

19,35 m²19,35 m²

TH 1
-

6150.99.811

25,07 m²25,07 m²

TH 2
-

6150.99.821

22,77 m²22,77 m²

TH 3
-

6150.99.831

19,61 m²19,61 m²

TH 4
-

6150.99.841

38,81 m²38,81 m²

TH 6
-

6150.99.861

RH 4,58 m

21,51 m²21,51 m²

TH 9
-

6150.99.891

7,20 m²7,20 m²

Aufzug Personen
-

6150.99.801.A

10,26 m²10,26 m²

Aufzug Betten
-

6150.99.802.B

10,67 m²10,67 m²

Aufzug AWT
-

6150.99.803

10,67 m²10,67 m²

Aufzug AWT
-

6150.99.804

55,60 m²55,60 m²

Flur
Notwendige Flure F30

6150.99.904

RH 2,60 m
58,31 m²58,31 m²

Flur
Notwendige Flure F30

6150.99.905

RH 2,60 m

71,29 m²71,29 m²

Flur
Notwendige Flure F30

6150.99.903

RH 2,60 m

65,05 m²65,05 m²

Flur
Notwendige Flure F30

6150.99.900

RH 2,60 m

26,08 m²26,08 m²

Flur
Treppenraumerweiterung F90

6150.99.902

RH 4,58 m

125,07 m²125,07 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.914

RH 4,58 m

265,29 m²265,29 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.912

RH 4,40 m

7,96 m²7,96 m²

Schachtraum Kalt
-

6150.99.714

RH 4,58 m

14,30 m²14,30 m²

EDV
-

6150.99.701

RH 4,58 m

101,69 m²101,69 m²

Kriechgang
Kriechgang Heizungszentrale

6150.99.745.D

RH 1,61 m

87,85 m²87,85 m²

Kriechgang
Kriechgang RLT 1

6150.99.745.B

RH 1,61 m

127,39 m²127,39 m²

Kriechgang
Kriechgang RLT II

6150.99.745.A

RH 1,61 m

439,14 m²439,14 m²

Kriechgang
Kriechgang RLT Zentrale IV

6150.99.745.C

RH 1,61 m

116,92 m²116,92 m²

Kriechgang
Kriechgang TF

6150.99.745

RH 1,61 m

32,85 m²32,85 m²

Unterquerung AWT
-

6150.99.909

RH 2,15 m

28,25 m²28,25 m²

Mediengang
Mediengang Verbindung

6150.99.708

RH 4,58 m

547,49 m²547,49 m²

RLT-Zentrale
RLT-Zentrale III

6150.99.717

RH 4,58 m

22,22 m²22,22 m²

BSV
-

6150.99.739.A

RH 4,58 m

8,43 m²8,43 m²

ELT
-

6150.99.744

RH 4,58 m

29,69 m²29,69 m²

Mittelspannung
-

6150.99.725

RH 4,58 m

18,43 m²18,43 m²

NEA-Steuerraum
-

6150.99.738

RH 4,58 m

172,53 m²172,53 m²

Netzersatzanlage
-

6150.99.737

RH 4,48 m

53,14 m²53,14 m²

NSHV-AV
-

6150.99.722

RH 4,58 m

41,98 m²41,98 m²

NSHV-SV
-

6150.99.723

RH 4,58 m

3,27 m²3,27 m²

SiBel
-

6150.99.727.A

RH 4,58 m

13,64 m²13,64 m²

Trafo-Zelle
Trafo-Zelle 1

6150.99.721

RH 4,58 m
14,34 m²14,34 m²

Trafo-Zelle
Trafo-Zelle 2

6150.99.720

RH 4,58 m

14,34 m²14,34 m²

Trafo-Zelle
Trafo-Zelle 3

6150.99.719

RH 4,58 m 13,64 m²13,64 m²

Trafo-Zelle
Trafo-Zelle 4

6150.99.718

RH 4,58 m

7,42 m²7,42 m²

USV
USV-1

6150.99.736.A

RH 4,58 m
7,51 m²7,51 m²

USV
USV-2

6150.99.735.A

RH 4,58 m

7,15 m²7,15 m²

USV
USV-3

6150.99.740.A

RH 4,58 m

32,55 m²32,55 m²

Vorratstank
-

6150.99.726

RH 4,58 m

12,13 m²12,13 m²

Vorraum BSV
-

6150.99.739

RH 4,58 m

9,90 m²9,90 m²

Vorraum USV
Vorraum USV-1

6150.99.735

RH 4,58 m
9,75 m²9,75 m²

Vorraum USV
Vorraum USV-2

6150.99.736

RH 4,58 m

6,86 m²6,86 m²

Vorraum USV
Vorraum USV-3

6150.99.740

RH 4,58 m

??

?
?

?
?

RH ? m

32,21 m²32,21 m²

LAN-HV
LAN-HV-2

6150.99.734

RH 4,58 m

9,04 m²9,04 m²

Provider
-

6150.99.730

RH 4,58 m

8,94 m²8,94 m²

BMA
-

6150.99.731

RH 4,58 m

8,92 m²8,92 m²

BOS
-

6150.99.732

RH 4,58 m

5,14 m²5,14 m²

SAA
-

6150.99.729

RH 4,58 m

33,47 m²33,47 m²

Fettabscheider
-

6150.99.715

RH 4,58 m

27,39 m²27,39 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.911

RH 4,58 m

22,86 m²22,86 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.907

RH 4,58 m

17,71 m²17,71 m²

EDV
-

6150.99.724

RH 4,58 m

10,26 m²10,26 m²

Aufzug Betten
-

6150.99.802.A

11,97 m²11,97 m²

Aufzug Betten
-

6150.99.802.C

7,20 m²7,20 m²

Aufzug Personen
-

6150.99.801.B

5,37 m²5,37 m²

Vorraum SiBel
-

6150.99.727

RH 4,58 m

24,14 m²24,14 m²

Flur
Notwendige Flure F30

6150.99.906

RH 2,60 m

6,0%

6,0
%

-5,34
-5,64

Bodenkanal 1500 mm / 800 mm (b/h) i.L.

6,0%

38,72 m²38,72 m²

RLT-Aussenluftansaugbauwerk
RLT-Aussenluftansaugbauwerk II

6150.99.707.A

RH 2,10 m

28,82 m²28,82 m²

RLT-Aussenluftansaugbauwerk
RLT-Aussenluftansaugbauwerk III

6150.99.717.A

RH 2,10 m

40,45 m²40,45 m²

RLT-Aussenluftansaugbauwerk
RLT-Aussenluftansaugbauwerk I

6150.99.702.C
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Tiefpunkt

Tiefpunkt

Tiefpunkt

26,40 m²26,40 m²

Flur
Notwendige Flure F30

6150.99.901

RH 2,60 m

26,18 m²26,18 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.908

RH 4,58 m

70,10 m²70,10 m²

Brunnenkühlung
-

6150.99.716

RH 4,58 m

130,22 m²130,22 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.913

RH 4,40 m

203,06 m²203,06 m²

Flur
Technikflure Untergeschoss

6150.99.910

RH 4,58 m

T30-RS
1,80 x 2,10 m

T30-RS
1,80 x 2,10 m

x 
F30

18
,9

5
1,
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5

1,
65

144,87 m²144,87 m²

Anbindung Patientengang
-

6150.99.999

RH 2,20 m
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ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ALLE HÖHENANGABEN, TÜRHÖHEN, HÖHENKOTEN, BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB bzw. +- 0.00.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN STAHLBETON- UND MAUERWERKSWÄNDEN SIND ROHBAUÖFFNUNGEN.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND AUSBAUÖFFNUNGEN.
BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN.
BEI WIDERSPRÜCHEN GELTEN DIE ANGABEN DES BRANDSCHUTZGUTACHTENS.
BEI WIDERSPRÜCHEN IM ROHBAU GILT DER LETZTE STAND DER SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE.
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