LEGENDE WANDTYPEN:
S2 @ @ @ : Mauerwerk Bestand Bepl.-Gifa Beplankung BSP-Wand mit 1-lagiger 18 mm Gipfsfaserplatte 18 mm nach
SE Bestand - DIN EN 15283-2 (Gewerk TB)
@ [ @ ’ \ /////m Stahlbeton Bestand VS-f 75 mm Vorsatzschale freistehend: mind. 5 mm Luftspalt, CW50, (dazw. 40mm MW)*,
' 3
: - ‘ E———1 Gipskarton Bestand Beplankung 2x 12,5mm GKB (m" = 680 kg/m’)
457 | 4,55 S06 VS-f2 75 mm Vorsatzschale freistehend,: mind. 5 mm Luftspalt, CW50, dazw. 40mm MW
1 ! 1 1 1 / \ [ ] wirmedsmmung Bestand Beplankung 2x 12,5mm GKFI (m' = 800 kg/m?)
| ' | Asphalt | | s Asphalt - VS-f3 75 mm Vorsatzschale freistehend: mind. 5 mm Luftspalt, CW50, dazw. 40mm
| ' ' 777777 Mauerwerk Neu MW, Beplankung 2x 12,5mm GKFI (m' = 1000 kg/m®)
' / : ' ' _ VS-f-H 75 mm Vorsatzschale, freistehend,: CW50, (dazw. 40mm Mw)*,
| / | g,| 21 | | 7777 stahlbeton Neu Beplankung 2x 12,5mm GKB (m' = 680 kg/m®) (Gewerk TB)
. / ' ) . 3 20 mm UK, Holzverkleidung, ca. 20mm (Gewerk Tischler &)
A“ 5 ' 5 m\ WU - Stahlbeton Neu VS-hl 75 mm Vorsatzschale: Holzlattung 50 mm , dazw. 40mm MW,
Lok, | 1,96 L2k |, 2,25° L30 3| 13,09 | L3R L L, k3 ) 3,40 , N
/‘ /‘ | / /‘ /‘ : /‘ z“ T | ,‘ | /‘ /‘ 7 . Beplankung 2x 12,5mm GKB (m" = 680 kg/m’)
I / | I ' ,/,/,/IM Kalksandstein Neu VS-S 62,5 mm Vorsatzschale freistehend: CW50,
/ ! Beplankung 1x 12,5mm GKB (m' = 680 kg/m’)
| / ! | | | W Sichtbeton Neu VS-H Vorsatzschale Holzverkleidung, Unterkonstruktion 50-70mm,
. / | ) . - Holzverkleidung ca. 20 mm, ohne Absorberfl (Gewerk Tischler 3/4)
“ ' ' E————1 Metallstinderwand-GK Neu VS-H-A Vorsatzschale Holzverkleidung: Unterkonstruktion 50-70mm,
| | | | | | . GIS—Vorsatzschale Neu Holzverkleidung ca. 20 mm, Absorberfl. (Gewerk Tischler 3/4)
, [ ! ! ) ) } VS-HPL Vorsatzschale: Unterkonstruktion 50-70mm,
. \ | ) \ ccscccecccccc il B ) ) 20 mm HPL Platte, RAL noch in Abst. (Gewerk Tischler &)
Bodendeckende \\ - | | ' . ! " .  Nascout Grundleifungen Anschluss an ' RESGsssssss] Warmedammung Mineralisch Neu g 155mm Metallstinderwand Doppelstander: 12,5mm GKFI (m' = 1000 kg/m?),
Stauden-Griser \ - . . Grundleifungen Anschluss an W\ betonierte Leitungen suchen o . 12,5mm GKFI (m’ = 800 kg/m®), 2x CW50 freistehend, dazw. je 40 mm MW +5
betanierte Leitunaen suchen = XXX ; m Warmedammung extrudiert Neu \ 3 \ 3
Pflanzung \ | 0 5&2‘5 9 | (Angabe Bauleitungl | mm Luftspalt, 12,5mm GKFI (m’ = 800 kg/m>), 12,5mm GKFI (m’ = 1000 kg/m’)
| \ | -\ { e Bauleitung) . Brettsperrholz Neu MS-d2 155mm Metallstanderwand Doppelstinder: 2x 12,5mm GKB (m’ = 680 kg/m’), 2x
' \\ ! ' - - CW50 freistehend, dazw. 40 mm MW+ 5mm Luftspalt, 2x 12,5mm GKB (m' = 680
\ ' | A e E Brettschichtholz Neu kg/m’) ) o
\ | e s LA ////////////// B TW-1: 100mm Metallstanderwand: 1x 12,5mm GKBI-impragniert(WO-1), CW?5, 1x
. \\ ' ' . o e e A A tand - -] /Abbruch konstruktiv 12,5mm GKBI-impragniert(WO-1)
N | | , ) ik o 2 o ean e . ) . TW-2 100mm Metallstinderwand: 2x 12,5mm GKBI-impragniert(WO-1), CW50, 2x
| N ! | T s, V0, Sichtbetonoberflachen: 12,5mm GKBI-impragniert(W0-1)
. N ! ) . / /////// 70 = ! ' *Sichtbetonoberflache nur auf der TW-3 100mm Metallstanderwand: 2x 12,5mm GK-Feuchtraumplatte(W1-1), CW50,
\\ | | \ \ \ 2\ Wandseite mit SB-Beschriftung 2x 12,5mm GKBI-Feuchtraumplatten(W1-1)
| ~o | . Blockstufen | Konvekfor ', \ Konvekfor \ i SB ges Sichtbetonoberfliche feingestockt TW-4 125mm Metallstinderwand: 12,5mm GKFI (m’ = 1000 kg/m?), 12,5mm GKFI (m’ =
- S~ | LT Liffungstirme HLS - o A S ' s omektor | % = SB gl Sichtbetonoberfliche glatt geschalt 800 kg/m*), CWTS, dazw. 60 mm MW, 12,5mm GKFI (m’ > 800 kg/m?), 12,5mm
| T T @ @ Hezlefungen l ’ e jﬂfﬁ‘ﬁﬁ;ﬁﬁﬂ W \\ | B Hinweis: Alle sichtbaren SB-Kanten sind GKFI (m” = 1000 kg/m®)
% I ~ | I | X ot nerhelb Bodenfbay | '. -, \ \ ) scharfkantig auszufihren! (Silikonfuge) TW-5 125mm Metallsténderwand: 2x 12,5mm GKF (m’ = 800 kg/m’), CW75, dazw. 60
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—l f ; I . - — u— h Angabe HLS \ Y 7 . . mm MF, 2x 12,5mm GKF (m’ = 800 kg/m’) [Verwaltungsbau - BA 3]
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o rorlorlorlorr) - — A = = = R R R R R R T S T ] B e - X \_ e | ‘// — = T\ — S T T _® *Sichtholzoberflache nur auf der *40 mm MW nur bei VS vorhanden, die mit Wirmedammung-Schraffur gezeichnet sind
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BRH 0.925 O - , \ ' \ = \ R WSQ-HK Brettsperrholz in MOBEL: Obel bestan
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<P E5E S ' siehe Detail MST-KUBS5-109 } } AUK FD: 3,07-353 } } A \ = Siehe MST-KUB53-XXX.10-5 \\ o \________________.._.---\——-GK——"E‘Gip_E,WfUH{o} VK = Vorderkante E o .
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7 Hohe i.L.:3,055-4,105 | . ' . | \ ACEIEE \  Zugang baryierefrei -\ , , . . o
Tisch 120x67 | | | ' | \ | \ | \ s\ \ 1. Alle MaBe sind vor Baubeginn vor Ort und rechnerisch zu priifen, fiir die Richtigkeit der MaBe haftet der Unternehmer.
f/:/ _ . ) | | } } | \ \ \ 2. Alle konstruktiven und fragenden Bauteile missen gema3 gepriifter, statischer Berechnung erstellt werden. Der
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, ////// _fg‘ éST_E;U;S;_XX?;z_USS:“ ’ PPe | ' ?:;T::;Z;r;gssm'ld , } ) } Wandnische fiir Bildschirm und Mini PC s | ! \ /// - \ Herstellerrichtlinien herzustellen. Der Unternehmer ist fir die Richtigkeit der Ausfiihrung allein verantwortlich.
Tisch 12062 j//// £ § . \ | | | . % e | / ‘ \ % o SO N 3. Samtliche Arbeiten an konstruktiven Bautfeilen, wie Stemmarbeiten, Bohrungen etc., dirfen erst nach Freigabe des

2 E h i \ : | \ | \ ~ o ; / ' \\ % \2 \\\ N Statikers und Bauleitung ausgefiihrt werden.
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